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Montagens PressFitting 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

O prensado mecânico é um sistema de montagem muito simples e rápido.  

Com aplicação em vários setores de atividade como o civil, industrial e naval. 

 

As vantagens do sistema prensado são: 

• Confiança e segurança. 

• Sem riscos de incêndio durante a instalação. 

• Alta resistência a corrosão. 
 

Preparar os tubos a serem montados cortando-os em esquadro (Pode-se usar o corte a frio ou outro 

método que garanta o melhor esquadro das extremidades do tubo a serem montados), eliminando 

rebarbas externas e internas:  

- Externas que podem comprometer danificando a vedação ou causando vazamentos; 

- Internas que podem contaminar o fluido. 

  

Nota: Esses procedimentos são simples, mas de extrema importância. 
 

Eliminar também toda e qualquer impureza (externa ou interna) como poeira e/ou sujidades que 

possam comprometer a vedação ou contaminação do fluído. Deve-se tomar cuidados no transporte e 

armazenamento dos tubos e conexões, evitando-se choques e contaminações que possam prejudicar o 

sistema. Contato entre itens de aço inoxidável e aço carbono tem de ser evitado, pois pode até 

condenar o uso dos itens contaminados. 

 

 

Sequencia para montagens: 

 

          
    Fig. 1      Fig. 2 

 

Fig 1: Antes de montar os tubos nas conexões, Verificar a presença e o correto posicionamento dos 

o’rings em seus lugares. Se necessário, lubrifique com água para facilitar a inserção do tubo. 

Outros produtos devem ser evitados na lubrificação, pois podem causar contaminação. 

 Encaixar o tubo na conexão (até o encosto), marcar a distância (caneta). 

Está marcação servirá de orientação durante a prensagem garantindo que não ocorreu 

movimentação do tubo. 

 

 

Fig 2: Prensagem: Deformação controlada pelo alicate de montagem na conexão e tubo. 

Instrução e orientação da utilização do alicate de prensagem – Consulte nosso Dpto de vendas / 

Assistência Técnica. 

       

 



 

 

 

 

IMPORTANTE: Verifique sempre a sequencia de montagem (Prensagem das conexões) para não ter 

problema na conclusão do circuito montado. 

 

 

Nota: Após a montagem, antes de pressurizar o sistema na pressão de trabalho (PT), pressurize 

com 1 bar (14,5 psi) e verifique todo o sistema montado: 

 

 Se ocorrer vazamento – Certifique-se de que todas as conexões foram prensadas.   

 Se não ocorrer nenhum vazamento – o sistema estará liberado para a pressurização (PT).  

 

 

Leia também: NT-IT-SP01 - Notícia Técnica sobre segurança Pessoal 

 

 

Persistindo dúvida, consulte a Milano: 

Dpto de Vendas / Assistência Técnica. 


